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Wet- en regelgeving propaantanks (1)

� Warenwetbesluit drukapparatuur (o.a. keuring)
� Activiteitenbesluit (voorheen besluit voorzieningen en 

installaties milieubeheer): 
- Type B  (hfdst. 3.3.4 AB; 3.3.3 MR)
- Type C (bijlage 1 onder j: > 13 m3; > 2 tanks)  

� Registratiebesluit externe veiligheid



Wet- en regelgeving propaantanks (2)
(specifiek)

� Opslag van propaan tot en met 13 m3 en max. twee 
tanks (Acitiviteitenbesluit):
- Propaan <= 5 m3 (3.29 MR;  PGS 20)

- Propaan > 5 m3 (3.29 MR; PGS 21)

� Opslag propaan tot 5 m3 (CPR 11-1 � PGS 20)

� Opslag propaan 5-150 m3 (CPR 11-3 -> PGS 21)

� PGS 19 (nieuw): vervangt PGS 19, 20 en 21 (vanaf 
0,15 m3)



Wet – en regelgeving LPG (2)

� Warenwetbesluit drukapparatuur (o.a. keuring)
� Besluit LPG-tankstations
� Activiteitenbesluit: Type C-inrichting (bijlage 1, onder 

b en p)
� Bevi  (art. 2, lid e) en Revi  (LPG)
� Registratiebesluit externe veiligheid
� Autogas/LPG (CPR 8-1(s) -> PGS 16



Toezicht propaantanks (1)
Afstandseisen (extern)

� Veiligheidsafstanden propaan (art. 3.28 AB)

 Veiligheidsafstanden opslag propaan 

 Ligging t.o.v. buiten de inrichting gelegen kwetsb are en beperkt kwetsbare objecten (art.3.28, lid 1)  

 Propaanreservoir Bevoorrading 
  t/m 5x per jaar 6 t/m 20x per jaar 

 T/m 5 m3 10 meter 20 meter 
 > 5 m3 t/m 13 m3 15 meter 25 meter 

 Veiligheidsafstand indien objecten zelf beschikken  over een propaanreservoir (art.3.28, lid 2) 

Propaanreservoir  Bevoorrading 
  t/m 5x 

per jaar 

6 t/m 20x per jaar 

t/m 5 m3 5 meter  10 meter  
> 5 m3 t/m 13 m3 7,5 meter  12,5 meter  

Veiligheidsafstand indien: 
-het gebouw bestemd is voor verblijf van minderjari gen, ouderen, zieken of gehandicapten  
-er doorgaans grote aantallen personen aanwezig zij n (art.3.28, lid 3). 

Propaanreservoir Veiligheidsafstand 
t/m 5 m3 25 meter  
> 5 m3 t/m 13 m3 50 meter  

 



Toezicht propaantanks (2)
Afstandseisen (intern)

� Tabel met interne afstanden (art. 8.2.2 PGS 20/21):

� Let op PGS 19 interne afstanden



Toezicht propaantanks (3)

Overige voorwaarden (art. 3.29 t/m 3.31 MR):
� Noodplan 
� Herkeuring tank en leidingen 1 x per 6 jaar (zie stempelplaat) 3.29 MR

� Verklaringen, rapportages e.d. in installatieboek (3.31 MR)

� Brandmuur (afmetingen correct)
� Beveiliging tegen aanrijden
� Opstelling op horizontale vlakke ondergrond/deugdelijk ondersteund) 

(cf. PGS 21 (8.1.7(: beton/metselwerk tanks > 5m3; in PGS 19:  4.8.25/4.8.26 beton niet verplicht gesteld)

� Reservoir bereikbaar voor tankwagen
� Opstelplaats tankwagen (8.2.13 PGS 20, 8.2.11 PGS 21; 4.2.4, 4.8.35-4.8.37 PGS 19)

� Afwerking: warmtewerende verf, geen algengroei (7.1.14 PGS 20; PGS 19??)



Toezicht LPG (1)
Afstandseisen (intern)

� Afstandseisen in Besluit LPG-tankstations en PGS 16
� LPG-afstandswaaier (hulpmiddel)



Toezicht LPG (2)
Afstandseisen (extern)

� Vastgelegd in Bevi/Revi

� Convenant LPG autogas

� Bestaande LPG-tankstations miv. 1-1-2010 voldoen aan grenswaarde 
voor PR (tabel 2a Revi):

Afstand in mtr tot kwetsbaar object waarbij wordt vo ldaan aan grenswaarde 10-6/jaar
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Toezicht LPG (3)

� Beoordeling groepsrisico
- “Groepsrisico bij LPG-tankstations & Wijziging Revi”; RIVM

- Stappenplan groepsrisicoberekening LPG-tankstations”; RIVM

� Voor nieuwe situaties blijven afstandseisen tabel bijlage 1 Revi gelden

� Wat indien er een veiligheidsknelpunt is?
- Beperken doorzet in milieuvergunning

- Verplaatsen vulpunt

- Verplaatsen geheel tankstation



Toezicht LPG (3)
(overige eisen)

� Let op wijzigingen in omgeving (Bevi/Revi)
� Doorzetgegevens opvragen (3 jaar)
� Keuringen:

- Reservoir: 1 x per 6 jaar
- 1 x per 6 mnd veiligheidsinspectie

� Reservoir en toebehoren:
- Noodstop verkoopruimte en aflevertoestel (beproeven)
- Geen beplanting rondom reservoir
- Beveiliging tegen aanrijden
- Hekwerk reservoir
- Rioolputten binnen 15m, waterslot



Toezicht LPG (3)
overige eisen

� Afleverinstallatie
- Aanrijbeveiliging (vluchtheuvel, vangrail)
- Blusmiddelen
- Breekkoppeling in afleverslang
- Instructie bij zelftanken
- Rioolputten binnen 15m waterslot

� Vullen reservoir (afspraak maken met leverancier)
- Verbinding noodstopsysteem
- Vulpunt tegen aanrijden beschermd
- Opstelling tankwagen
- Beveiliging afsluiter tegen onbevoegden





DE PRAKTIJK
Veiligheidsaspecten LPG-tankstations

(onderzoek VROM 2006-2007)

� Noodstopprocedure niet op locatie geoefend
� Vaste medewerkers redelijk op de hoogte noodstopprocedure. 

Parttime-medewerkers slecht.
� Vrijgeven LPG-installatie: geen gebruik gemaakt van knop om 

LPG-installatie vrij te geven (in verkoopruimte) 
� Vulpunt: onduidelijk in ontoegankelijk houden (8.2.18 PGS16)
� Veel gemeenten nog beginnen met wijzigen max. doorzet in 

milieuvergunningen



Jurisprudentie LPG (1)

� Vastleggen LPG-doorzet in vergunning?
- Ja, als fysiek een kwetsbaar object binnen PR 10-6 ligt.
- Nee, als geen sprake is van fysiek object binnen 10-6 contour;   

(toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen dus geen motivering voor
vastleggen doorzet).

- Echter: twee nieuwe uitspraken 22-10-2008 (200800532/1 en 200708270/1)

� Bedrijfswoning bij LPG-tankstation (beperkt)kwetsbaar object?
- Indien bewoond door exploitant niet
- Indien verhuurd aan derden dan is bestemmingsplan leidend

- Handhaven of
- Bestemming woning wijzigen (saneringssituatie)

� Toezicht op LPG-aflevering dmv bewakingscamera’s in meldkamer?
- Niet toegestaan, uitspraak 200302451/2 Hilversum



VRAGEN ?



Informatie?

� www.infomil.nl
� www.groepsrisico.nl/
� http://www.vrom.nl/pagina.html?id=9255 (vrom-

dossier externe veiligheid)
� www.externe-veiligheid.nl/
� www.adviesraadgevaarlijkestoffen.nl/


